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Cena nejčastějšího servisního zásahu 

 
Švédská pojišťovna FOLKSAM 11/2015 
 
Společnost FOLKSAM zveřejnila report porovnávající nejčastější závady tepelných čerpadel mezi třetím až desátým 
rokem jejich provozu.  Statistika je zpracována na základě 5 200 servisních zásahů provedených v roce 2014.   

 

- IVT má nejnižší servisní náklady ze všech hodnocených tepelných čerpadel    

- IVT má nejméně závažné závady  

- IVT systému vzduch/voda má závady později než ostatní hodnocené značky   

 

 

Typ / značka 
Cena servisu 

(švédské koruny) 
Nejčastější závada  

Průměrný rok 
výskytu závady  

Země/voda  

CTC 14 810,- Havárie kompresoru 6,4 

IVT   8 579,- Trojcestný ventil 6,7 

NIBE 12 598,- Havárie kompresoru 7,1 

Thermia 10 859,- Cirkulační čerpadlo 7,5 

Vzduch/voda  

CTC 10 553,- Presostat 6,2 

IVT   8 202,- Čidlo 6,6 

NIBE 19 002,- Havárie kompresoru 5,6 

Thermia 11 897,- Trojcestný ventil 6,3 

Vzduch/vzduch  

IVT   9 922,- Venkovní jednotka 4,6 

Mitsubishi Electric 13 898,- Celková havárie 4,8 

Panasonic 12 914,- Havárie kompresoru 5,6 

Sanyo 15 386,- Celková havárie 5,2 

Země/voda Vzduch/voda 


